
Отчет по выполнению плана мероприятий по устранению нарушений законодательства в области пожарной 

безопасности в частном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 57 открытого акционерного 

общества «Российские железные дороги» по предписанию Смоленской транспортной прокуратуры  

от 05.10.2023  г. №07-03-2023/1309  

№ Выявленные нарушения Мероприятия Срок  Ответственный Отметка о 

выполнении 

1 Не обеспечено наличие или 

исправное состояние на дверях 

лестничных клеток, 

приспособлений для 

самозакрывания (на 2-ом этаже 

эвакуационный выход, 

ведущий из кабинета, 

заведующего в лестничную 

клетку, группы «Золотой 

ключ», «Солнышко» и 

«Семицветик», на 1-м этаже 

эвакуационный выход, 

ведущий из групп «Радуга» и 

«Ладушки», музыкального зала 

на лестничную клетку) 

Настроить дверные 

доводчики на 2-ом этаже в 

группе «Золотой ключик», 

«Солнышко» и 

«Семицветик», на 1-м этаже 

эвакуационный выход, 

ведущий из группы 

«Ладушки», музыкального 

зала на лестничную клетку. 

Установить дверные 

доводчики на 2-ом этаже 

эвакуационный выход, 

ведущий из кабинета 

заведующего в лестничную 

клетку, на 1-м этаже 

эвакуационный выход, 

ведущий из групп «Радуга».  

06.10.2023 заместитель 

заведующего по 

АХР Салахова 

Э.Р. 

1. 19.09.2023 

дверные 

доводчики 

настроены 
 
 
 
 

2.  20.09.2023 

дверные 

доводчики 

установлены 

2 Не проведен с установленной 

периодичностью (не реже 1 

раза в 5 лет) эксплуатационных 

испытаний пожарных лестниц, 

металлических наружных 

открытых лестниц, 

предназначенных для 

эвакуации людей из зданий и 

1. Провести 

эксплуатационные 

испытаний пожарных 

лестниц, металлических 

наружных открытых лестниц, 

предназначенных для 

эвакуации людей из зданий и 

сооружений при пожаре, с 

06.10.2023 заместитель 

заведующего по 

АХР Салахова 

Э.Р. 

1. 20.09.2023 

проведены 

эксплуатационные 

испытания 

пожарных лестниц. 

Протокол от 

20.10.2023 №17 

 



сооружений при пожаре, с 

составлением 

соответствующего протокола 

испытаний и внесением 

информации в журнал 

эксплуатации систем 

противопожарной защиты 

составлением 

соответствующего протокола 

испытаний  

2. Внести информацию в 

журнал эксплуатации систем 

противопожарной защиты 

2.  20.09.2023 

Информация 

внесена в журнал 

эксплуатации 

систем 

противопожарной 

защиты 

3 Не обеспечено свободное 

открывание изнутри без ключа 

дверей эвакуационных 

выходов (на 2-ом этаже - 

эвакуационный выход из 

кабинета, заведующего в 

лестничную клетку, на 1-м 

этаже - эвакуационных 

выходов напротив 

музыкального зала и ясельной 

группы, ведущих наружу, а 

также в прачечной) 

Обеспечить свободное 

открывание изнутри без 

ключа дверей эвакуационных 

выходов (на 2-ом этаже - 

эвакуационный выход из 

кабинета, заведующего в 

лестничную клетку, на 1-м 

этаже - эвакуационных 

выходов напротив 

музыкального зала и 

ясельной группы, ведущих 

наружу, а также в прачечной) 

06.10.2023 заместитель 

заведующего по 

АХР Салахова 

Э.Р. 

20.09.2023 

обеспечено 

свободное 

открывание без 

ключа дверей 

эвакуационных 

выходов 

4 Размещении на пути эвакуации 

в прачечной (общий коридор) 

различных предметов 

Освободить  общий коридор 

в прачечной от  посторонних 

предметов  

 

06.10.2023 

 

заместитель 

заведующего по 

АХР Салахова 

Э.Р. 

19.09.2023  

коридор в 

прачечной 

освобожден от 

посторонних 

предметов 

 

5 Отсутствии креплений ковра, 

уложенного на пути эвакуации 

поверх покрытия пола на 1 -м 

этаже по ходу движения от 

группы «Радуга» 

Закрепить ковер, уложенный 

на пути эвакуации поверх 

покрытия пола на 1 -м этаже 

по ходу движения от группы 

«Радуга» 

06.10.2023 

 

заместитель 

заведующего по 

АХР Салахова 

Э.Р. 

19.09.2023 

ковры на путях 

эвакуации 

закреплены 



6 Отсутствии (не представлении) 

документации, 

подтверждающей показатели 

пожарной опасности на 

материалы для отделки стен на 

эвакуационных путях (на 1 -м 

этаже от музыкального зала и 

общего коридора) 

Предоставить документацию, 

подтверждающую показатели 

пожарной опасности на 

материалы для отделки стен 

на эвакуационных путях (на 1 

-м этаже от музыкального 

зала и общего коридора) 

06.10.2023 заместитель 

заведующего по 

АХР Салахова 

Э.Р. 

06.10.2023 

Сформирована  и 

предоставлена в 

отдел 

профилактической 

работы и 

надзорной 

деятельности МЧС 

России по 

Смоленской обл. 

документация, 

подтверждающая 

показатели 

пожарной 

опасности на 

материалы для 

отделки стен на 

эвакуационных 

путях 
 

Заведующий Качанова Е.А. 
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